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Rzedna terenu

Rzedna dna rury

13,88 |~15,34| projektowany wodocigg 110HDPE

14,10 |~15,74| zataamnie trasy

14,30 |~15,80| projektowany budynek nr 4

13,52 |~14,99| projektowany wodocigg 110HDPE

13,80 |~15,30| projektowany budynek nr 6
13,12 |~14,69| projektowany wodocigg 110HDPE

13,66 |~15,26| zataamnie trasy
13,30 |~14,69| projektowany budynek nr 8

12,70 |~14,20| projektowany wodocigq 110HDPE

12,83 |~14,38| zataamnie trasy

12,75 |~14,32| projektowana kanalizacia
12,88 |~14,30| projektowany budynek nr 7
12,65 |~14,15| projektowany wodociqg 110HDPE
12,66 |~14,15] zafaamnie trasy

12,77 |~14,30| zataamnie trasy

12,79 |~14,30|projektowana kanalizacja sanitarna Dn160PVC

12,80 |~14,30| projektowany budynek nr 5

12,65 |~14,28| projektowany wodocigg 110HDPE

12,74 |~14,29|projektowana kanalizacja sanitarna Dn200PVC

12,90 |~14,30| projektowany budynek nr 3

12,65 |~14,83| projektowany wodocigg 110HDPE

13,02 |~14,81|projektowana kanalizacja sanitarna Dn200PVC

13,34 |~14,80| projektowany budynek nr 2

13,98 |~15,69| projektowany wodocigg 110HDPE

,30 |~15,80| projektowany budynek nr 1
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1. tgcznik rurowo-kotnierzowy typu UD dn100 zel.
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. Blok oporowy

2. Tréjnik réwnoprzelotowy Dn100
. Zasuwa kotnierzowa Dn100 z migkkim doszczelnieniem

i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg gum.
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1. Tuleja kolnlerzowa 110/100 z koinjerzem | uszczelka gum.
2. Trojnik kotnierzowy Zeliwny 100/80/100
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3. Zasuwa koinlerzowa Dn80 z migkkim doszczelnieniem
1 trzpleniem teleskopowym w obudowile w sziazynce uliczne/

4. Kréclec dwukoinierzowy FF Dn80 L=800
8. Hydrant nadziemny Dn80
na kolanie koinierzowym N Dn80
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelka gum.

2. Tréjnik redukcyjny 100/50

8. Zasuwa kotnierzowa Dn50 z miekkim doszczelnieniem
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrz,
4. Tuleja kotnierzowa 63/50 z kotnierzem i uszczelka gum.
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelka gum.

2 Tréinik redukcyjny 100/50

8. Zasuwa kotnierzowa Dn50 z migkkim doszczelnieniem
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
4. Tuleja kotnierzowa 63/50 z kotnierzem i uszczelka gum.
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg gum.
2. Tréjnik réwnoprzelotowy Dn100
3. Zwezka dwukotnierzowa Dn100/Dn50
4. Zasuwa kotnierzowa Dn50 z miekkim doszczelnieniem

i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
8. Tuleja kolnierzowa 63/50 z kolnierzem i uszczelkg gum.
6. Zasuwa kofnierzowa Dn100 z miekkim doszczelnieniem

i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce ulicznej
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i usz

2. Tréjnik redukcyjny 100/50

3. Zasuwa kotnierzowa Dn50 z migkkim doszcze
i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szki

4. Tuleja kotnierzowa 63/50 z kotnierzem i uszcz
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1. Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg gum.
2. Tréjnik réwnoprzeloiowy Dn100
3. Zasuwa kotnierzowa Dn100 z migkkim doszczelnieniem

i trzpieniem teleskopowym w obudowie w szkrzynce uliczn
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